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ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Наl^rно-производственная фирма "КРУГ"

Место нахождения и адрес места осуществпения деятельности: Россия, Пензенская область, 440028,
город Пенза, улица Германа Титова, дом 1, офис 203, основной государственный регистрационный
номер: 1025801216748, номер телефона: +78412499775, адрес электронной почты: 1trug(@kтug2000.ru

в лице Генера:tьного директора Прокопова Олега Вениаминовича

заявляет, что Сервер единого времени TimeVisor

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственнаJI фирма "КРУГ".
Место нахождения и адрес места осуtцествления деятельности IIо изготовлению rrродукции: Россия,
Пензенская область, 440028, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1, офис 20З.
Продукция изготовлена в соответствии с ЖАЯК.411145.001 ТУ <Сервер единого времени TimeVisor.
Технические условия)).

соответствует требованиям
ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборудования",
ТР ТС 020 l20 |1 "ЭлектромагнитнаlI совместимость технических средств"

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Ns ПТ-24101-0430 от 18.01 .2024 года. ИспытательнаlI лаборатория
(ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЪ",
Аттестат аккредитации NЪ Р ОСС RU. З2 8 20. 04ПТК0ИЛ00 1

Схема декларирования 1д

Щополнительная информация
ГОСТ IEC 60950ir-20|4 Оборулование информационных технологий. Требования безопасности.
Часть 1. Общие требования; ГОСТ 1,2.2,001.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности; ГОСТ |4254-20|5 Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками (Код IP); ГОСТ CISPR 24-20|З Совместимость технических средств
электромагнитная. Оборулование информациоЕньD( технологий. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний; ГОСТ З0804.З.3-2013 Совместимость технических средств
электромагнитнаjI. Ограничение изменений напряItения, колебаний напряжения и фликеРа В

низковольтных системах электроснабrкения общего назначения. Технические средства С

потребляемым током не более 16 А (в одной фа..), подключаемые к электрической сети при
несоблюдении опредепенных условий подключения. Нормы и методы испытаниЙ;
ГОСТ З0805.22-201З Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование
информационных технологий. Радиопомехи индустриаJIьные. Нормы и методы измерениЙ.
Средний срок слухtбы TimeVisor не менее 20 лет.
Условия хранения }казаны в прилагаемой к прод}кции товаросопроводительной документации.
Щекларация о соот ительна с даты регистрации по 23.0|.2029 включительно

пов олег Вениаминович
(подпис (Ф.И,О. заявитеrrя)

ЕАэс N RU д-RU.рАOt.в.з6672l24Регистрационный ном

Щата регистрации декларации о соответствии: 25.01.2024


